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Прелписание Jllb 49l 1 А9
по устранению нарушений обязательных цебований пожарЕой безопасности

0l марта 202l г. г. Ульяновск

Мlъиципапьному бюджЕтному общеобразовательному r{реждению города Ульяновска кСредняя
школа JtlЪ 61 > (да;lее - МБОУ кСШ Nэ б l >)

.Щиректору МБОУ <СШ Ns б l > Ивановой Ираиде Генриховне.

Во исполнение распоряжения Начальника отдела надзорной деятельности и

профилактической работы по городу Ульяновску УН.Щ и ПР ГУ МЧС России по УльлrовскоЙ области
Евсиевича Андрея Николаевича J,,lb 49 от 25.01.202l года. ст. б Федерального закона от 2l декабря
1994 г. }Ф 69 - ФЗ <О пожарной безопасности> в период с 12.02.2021 года по 01.03.202l года.
проведена плaшовtц проверка соб.пюдеяия обязательньрl требований пожарной безопасности в МБОУ
(СШ М б l > по адресу: 4З2054, город Ульяновск. улица Камышинская, 5 l .

Лицо (а). проводившее проверку: Государственньй инспектор города Ульяновска по
цожарному надзору Абдуллин Рамис Шафкатевич

При проведении проверки прис)пствовали: директор МБОУ кСШ Jtl! бl> Иванова Ираида
Генриховна. зalп{еститель директора по АХЧ Позднякова Марина Александровна

В соответствии с Федермьньь,r законом от 2l декабря 1994 г. Ns 69 - ФЗ <О пожарной
беЗОПаСНОСти> необходимо устрiшить следующие нарушения требований пожарной безопасностил
выявленные в ходе ки
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В помещении актового заJIа-

расположенного на 2-м этаже, отсеки
потолка помещения шириной более 0,75 м
(фактически 1,28 м) и ограниченные
строительными конструкцttями,
выступающими от потолка на расстояние
более 0,4 м (фактически 0,41-0.42 м),
отсутствует автоматическая установка
I l оrка нои сигнализации

Федеральrшй закон от
22.07.2008 Ns l23-ФЗ

кТехнический регламент о
требованиях пожарной

безопасности> (далее - ФЗ
хьl2з-Фз)

ч. 3, 4 ст. 4, ч. l ст. 6, ч. l, 6.
l 0 ст. 83: СП 5.13 l 30.2009 п
l З.3.2, l3.3.8, обязательное
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В каждом защищаемом
следует устанавливать не
пожарных извещателей.

помещении
менее двух

пряложение А, п. А.4, A.l0,
табл. А.3 п. З8: НIБ 88-200l

п. l2.16. п. 12.20

2

Заполнение проёма в противопожарной
преграде отделяющей помещения
скJIадского назначения (категории В-3 по
пожарной опасности) от помещения
общественного назначения (акrовый зал)
выполнено не противопожарным, с
требуемым пределом огнестойкости.
Заполнение дверного проёма выполнено
из деревянной лвери, обшrrгой металлом.

ФЗ Nsl23-ФЗ
ч.3,4 ст.4, ч. l ст. 6, ч.3 ст.
88; СП 4.13 l30.20l З п, 5.1 .2,

5.6.4, СНиП 21-0],-9'7+ п.7 .4,

п. 5.1 4
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На объекте защrгы не хранится
техническая документаI+rя на системы
противопожарной защиты
(автоматические установки пожарной
сигнализаlши и системы оповещения и

управJIения эвакуацией людей при
пожаре), в том числе технические
средства функционирующие в составе

указанных систем.
При провелении проверки техническая
документацr-tя предоставлена не
полностью (отс}тствуют: сеугификаты,
технические паспорта нJlи другие
документы, удостоверяющие качество
материалов. изделий и оборулования.
применяемьж при производстве
монтa)кньж работ, а именно на ППКОП
ВЭРС-IlК(24), блок речевого оповещения
<Соната-К>, а такr(е акгы о проведении
входного контоля, об окончании
мо}ггакных работ, об окончании
гryсконаладочных работ, о приемке
технических средств сигнаJIизации в
эксплуатацию).

Правила противопожарного

режима в Российской
Федерации, угвержденные

постановJIением
Правrтгельства РФ от

l6.09.2020 г. ЛЪ l479 (да,тее -
ППР в РФ) п. 54

0 l .09.202l
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,Щекларация пожарной безопасности,
составJIенная в отношении здания, не
отра]кает полноту и достоверность
содержацихся в ней сведений в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
При составлении декпарации пожарной
безопасности указаны недостоверные и
неполные сведения.
Так в разлеле III лек.лараrии не отраrкены:

ст. 64, в части требований к декJIарации
пожарной безопасности;

ч. 3 ст. 88 ФЗ Nsl23-ФЗ. в части
требований к ограничению

распростанения пожара в зданиях,
сооружениях, пожарных oTceкaxi

- ст. lЗ4 Федерального закона от
22.07.2008 г. J{! l23-ФЗ <Технический

регламент о требовлrиях пожарной
безопасности>, в части к применению
строительных материмов в зданиях и
сооружениях.
- п. l0-]0 норм пожарной безопасности
<Обучение мерам пожарнои оезопасности

ФЗ Ns l 23-ФЗ ч. 5 ст. 64 0 l .09.202l



рчб*оu организаtий),. утверх(денных
прикiвом МЧС России от |2.12.2007 г. ЛЪ 

|

645. l

В разлеле lII лекларачии у***ы "".о.* ]

о выполнении ч. 2 ст. 62 ФЗ J,.lb | 23-ФЗ. тго
факгически не исполняется. а именно:
. Кабельные линии и электропроводка
систем противопожарной защшы не

сохраняют работоспособность в условItях
пожара в течение времени, необходимого
для выполнения их фунхчий и эвакуации
людей в безопасную зону (д,'rя соединения
автоматических установок пожарной
сигнalлизации и систем оповещения и

управления эвакуацией людей при пожаре
использованы горючие кабель-провода)

Устршrение }казанньrх нарушений обязательньж требований пожарной безопасности в

устшlовленньй срок явJIяетсЯ обязательньаП для руководиТелей организаций, должностньD( JIиц.

юридических Jшц и граждан! на KoTopbD( возложена в соответствии с законодательством Российской

Федерации обязанность по их уйранению.
При несогласии с вьцд{ным предписtlнием об устранении выJIвленЕых нар}шений

юридическое лицо, инливидуальный предприниматеJIь, в течение пятнадцати дней с даты
поJIучениЯ акта проверки вправе представить в соответств},ющие орган государственЕого контроJIя
(надзора), в письменной форме возражения в отношеЕии акта проверки и (или) вьцанного
предписiшия об устранении выявленньD( нарушений в целом или его отделЬНЬtХ ПОЛОЖеНИЙ. ПРИ

этом юридическое лицо, индивидуальньIй предприниматель вправе приложить к таким
возражениям док}ъ{енты, полгверждающие обосновtшность таких возрФкений, иJIИ ИХ ЗаВеРеННЫе

копии rибо в согласовш ъЙ срок передать их в орган государственного конlроJIя (налзора).

Указанные док}менты могlт быть нaшрiшлены в форме электронньD( доку {ентов (пакета
электронньD( докрлентов), подписztнньD( усиленной ква-пифицированной электроннОй ПОДПИСЬЮ

проверяемого лица, либо в техмесячньй срок вправе обжа,rовать настоящие предпиСztнИЯ В

порядке. установлеЕЕом законодательством Российской Федерадии дJIя оспаривЕlния

ненормативньD( правовых tlKToB, решений и действий (бездействия) государственньrх ОРГ{lНОВ,

ДОЛЖНОСТНЬD( ЛИЦ

Государственньй инспектор города Ульяновска
по пожарному надзору
Абдуллин Рамис Шафкатевич

<0l> марта 20
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